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［摘 要］ 上世纪后 30 年，我国建造了大量砌体结构，而现用中 小 学 校 舍 占 有 其 中 相 当 的 比 例。对 于 砌 体 结 构 的 改 造 与 加
固在现时代仍具有十分重要的意义。本文提出了一种 利 用 钢 桁 架 对 砌 体 结 构 进 行 防 倒 塌 加 固 的 方 法，包 括 计 算 假 定 以 及 设
计理论，并且给出了该加固方法的设计流程。分析表 明，防 倒 塌 钢 桁 架 加 固 方 法，在 提 高 结 构 系 统 的 安 全 储 备 方 面 可 以 发 挥
重要作用，是一种经济可行的对砌体结构加固的新方法。
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Abstract:In the last 30 years of the last century in China，a large number of masonry structure has been built，which takes up a
considerable proportion of the existing dwelling house and school building. So the reconstruction and reinforcement of masonry
structures is still in the present era of great significance. A new method to strengthen masonry structures by steel truss for collapse
prevention，including the assumptions and design principles is proposed，and the design process of the method is also given. The result
shows that this method can play an important role in improving safety margin of the system，and it is an economical and feasible new
method for strengthening the existing masonry structure.
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1 引言
2008 年汶川大地震后，抗震规范 对 一 些 地 区 的
抗震设防烈度有所修改，并规定中小学校舍、医院按
乙类设防。大量中小学建筑物因此需要重新进行抗
震鉴定、加 固，包 括 那 些 按 1978 年 版，1989 年 版 及
2001 年版抗震规范设计并建造的建筑物。而砌体结
构在城乡住宅、学 校、医 院 建 筑 中 占 有 很 大 比 例，尤
其是多层砌体房屋受到的影响最大，这些建筑自重
大，而且横墙间 距 大，纵 墙 开 洞 多，能 有 效 承 担 地 震
剪力的墙体较少，因此这类建筑大多需要加固。
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砌体结构设 计 时，建 筑 平 面 和 立 面 布 置 及 结 构





































位移如图 2( a)、(b)、( c) 所示。
2. 3 楼层地震剪力在墙体以及钢桁架间的分配




按《建筑抗震设计规范》规定:刚性楼盖 的 楼 层
地震剪力 Vi 宜 按 各 纵 墙 的 层 间 抗 侧 力 等 效 刚 度 比
进行分配:
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其中:V′ijm 为第 i 层第 j 道纵墙上第 m 段墙段的地震
剪力;V′ij为第 i 层第 j 道纵墙上的总地震剪力;kijm 为
第 i 层第 j 道纵墙上第 m 段墙段的层间抗侧力等效
刚度;k0 jm 为第 j 道纵墙上第 m 个防倒塌钢桁架的抗















V′0 jm 为第 j 道纵墙上第 m 个防倒塌钢桁架所分配的
地震剪力。
2. 4 砌体结构墙体抗震承载力验算







其中:γRE 为承载 力 抗 震 调 整 系 数，自 承 重 墙 按 0. 75
采用，对承重墙，当两端有构造柱、芯柱时，采用 0. 9;
其他按 1. 0 采用。Vu 为墙段所能承受的极限剪力;V
为墙段所承受的地震剪力设计值，按下式计算:























































的实例，如图 3( a)、( b) 所示，表明此时的 墙 体 仍 有
一定的侧移能力和竖向承载力。
墙体在什么情况下倒塌? 一直以来并没有明确
的理论界定。在 现 行 抗 震 规 范 中，也 没 有 明 确 给 出
砌体房屋在弹性变形下的层间位移以及层间位移角




来给出有代 表 性 的 结 论。因 此，考 虑 砌 体 结 构 裂 而
未倒，且仍具有竖向承载力的情况下，综合多方专家
建议，参考钢筋混凝土剪力墙的弹性层间位移角限
值为 1 /1000，以 及 砖 砌 体 墙 体 施 工 尺 寸 误 差 限 值
5mm，拟定一个 砌 体 房 屋 倒 塌 前 的 层 间 位 移 角 允 许
值为 1 /1000，而钢桁架一定要与墙体的层 间 位 移 协
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Fig. 4 Flow chart of the design
2. 7 设计计算流程图
防倒塌钢桁架的设计计算流程如图 4 所示。
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2. 8 防倒塌钢桁架加固布置原则
(1) 应尽量考虑布置于纵墙中跨度较大的窗 洞
口，可优先布置 钢 桁 架 于 楼 梯 间、转 角 处、山 墙 等 施
工方便的位置。










如图 5、图 6 所示。该建筑按 1989 年规范设计建成，
设计时设防烈度为 7 度，现按《建筑抗震设计规范》
(GB50011-2001) 规定的 7. 5 度重新进行抗震验算。
设计地震分组为一组，场地类别为Ⅱ类，楼板为钢筋
混凝土现浇楼盖，圈梁尺寸为 240mm × 600mm，墙体




本例属于 B 类建筑，后 续 使 用 年 限 为 40 年，并 且 采
用地震作用折减系数的方法进行验算。
地震加速度 值 以 抗 震 设 计 规 范 的 规 定 为 基 准，
按后续使用年限进行折减，即按表 1 折减。
本例原先设计按 7 度计算时，多遇地震下，αmax
= 0. 08;现在按 7. 5 度计算，并考虑按 B 类建筑进行
地震作用折减，αmax = 0. 11。
表 1 地震影响系数折减系数
Table 1 Seismic influence coefficient reduction coefficient
设计使用年限( 年) 30 40 50
地震影响系数折减系数 0. 75 0. 88 1. 0
结构总地震剪力:




FEK = αmaxG eq =
0. 08G eq = 988kN(7 度)






Table 2 The horizontal stiffness of the wall and the distribution factor
分项
层次
设防烈度 7 度 设防烈度 7. 5 度
Fi(kN) Vi(kN) 1. 3Vi(kN) Fi(kN) Vi(kN) 1. 3Vi(kN)
4 381. 2 381. 2 495. 56 524. 8 524. 8 682. 24
3 303. 4 684. 6 889. 98 417. 6 942. 4 1225. 12
2 202. 3 886. 9 1152. 97 278. 4 1220. 8 1587. 04




分配在纵墙上的剪力为 V11 = V12 = 0. 5V1。
图 5 所示纵墙 1 中墙段 1 和墙段 2 以及纵墙 2
中墙段 3 的等效抗侧刚度计算见表 3。
由于纵墙 2 中各墙段均相同，因此，可以将纵墙






V1 = 110. 5kN。
计算墙体所能承受的极限剪力:
墙段上 的 平 均 压 应 力 为 σ0 = 0. 70MPa，ζN =
1. 63





= 0. 179 × 240 × 1000
0. 9
= 47. 73kN
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图 5 砖混教学楼平面图
Fig. 5 Floor plan of the brick masonry building
图 6 砖混教学楼剖面图
Fig. 6 Section plan of the brick masonry building
按式(10) 可 求 得 防 倒 塌 钢 桁 架 的 等 效 抗 侧 刚
度下限:
表 3 各墙段等效抗侧刚度及分配系数
Table 3 The horizontal stiffness of the wall
and the distribution factor
ρ k 分配系数 α
纵墙 1
墙段 1
1 < 2. 88 < 4 0. 033E 0. 297
纵墙 1
墙段 2
1 < 1. 44 < 4 0. 0073E 0. 066
纵墙 2
墙段















其中 E 为 砌 体 弹 性 模 量，考 虑 砂 浆 强 度 降 低 并 按
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《砌体结构设计规范》可得到:




2 的 600mm 宽洞口来对结构进行加固，具体布置方
案见图 5( a) ，构件具体尺寸见图 7( a) ，则每个钢桁
架应承担的地震剪力大小为 62. 75kN，计算得到钢





= 62. 75 × 10
3
5. 8
= 10818N /mm = 0. 0060E
θ = 5. 83000
= 1
520
由于钢 桁 架 侧 移 量 远 大 于 墙 体 拟 定 允 许 侧 移
量，墙体剪切滑移破坏前钢桁架不能发挥太多作用。
图 7 钢桁架加固方案一
Fig. 7 Strengthening schemes 1 by steel truss
方案二:采用将 4 个防倒塌钢桁架设置于纵墙
2 的 2500mm 宽 洞 口 来 对 结 构 进 行 加 固，具 体 布 置
方案见图 5(b) ，构件具体尺寸见图 8( a) ，则每个钢
桁架应承担的地震剪力大小为 125. 5kN，计算得到





= 125. 5 × 10
3
2. 0
= 62750N /mm = 0. 0347E
图 8 钢桁架加固方案二
Fig. 8 Strengthening schemes 2 by steel truss






















= 22. 1kN < Vu = 47. 73kN
重新计算得到防倒塌钢桁架侧移角大小为:θ = 2. 93000
≈ 11000
，满足变形协调要求。
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1 /1000，人为拟定砌体房屋倒塌前的层 间 位 移 角 允
许值为 1 /1000，防倒塌钢桁架必须同时满足拟定的
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